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Rapporto di
prova n°:

11434/20

Codice:

Comune:

Indirizzo:

Tipo Acqua:

Prelevatore:

Matrice:

Nota prelievo:

Ciapparella L.

Acqua destinata al consumo umano - Limiti tratti da Decreto Legge 31/2001 + s.m.i.

naturale

Campionamento:

Codice Campione: 8726/20

Data Prelievo: 28/04/2020

Data Arrivo Camp.: 28/04/2020

Data Inizio Prova: 28/04/2020

Data Fine Prova: 30/04/2020

Largo Donatori / p.za stazione (casa dell'acqua)

RESCALDINA

0151810099CDA

RETE

Prova Metodo LimitiRisultatoU.M.
Incertezza

Estesa

Cliente Amiacque s.r.l. - via Rimini, 34/36 -  20142 Milano (MI)

I LAB-07 Rev. 6 - Istruzioni per i prelievi (*)

0Batteri coliformi a 37°C Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 58 Met ISS A 006BUFC/100ml 0

0Escherichia coli (E. coli) APAT CNR IRSA 7030F Man. 29/2003UFC/100ml 0

0Enterococchi APAT CNR IRSA 7040C Man 29 2003UFC/100ml 0

(0)Pseudomonas Aeruginosa UNI EN ISO 16266:2008UFC/250ml 0

Il Responsabile del Laboratorio

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

( Dr. Lorenzo Barilli )

Fine Rapporto di Prova

Le procedure di campionamento a cui si fa riferimento in questo rapporto non sono accreditate Accredia.

Fattore di copertura K = 2 Livello di confidenza = 95%

(*) = Prova non accreditata da ACCREDIA.

Limite di riferimento superato ma compreso nell'intervallo di incertezza

Limite di riferimento superato

Il presente rapporto di prova riguarda esclusivamente il Campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.

Il campione non viene conservato in laboratorio oltre la data di fine prova. I Rapporti di Prova e le registrazioni relative alle prove vengono conservati per 5 anni.

L'incertezza è sempre calcolata per i parametri accreditati.Qualora non venga riportata è perchè inferiore al minimo valore esprimibile.

Data Emissione: Segrate, 30/04/2020

I limiti indicati tra parentesi sono da considerarsi come valori di riferimento consigliati
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(#) = La T registrata sul campione al momento dell'accettazione può comportare una variazione del 
valore di parametro

Il campione è stato analizzato così come ricevuto


